Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Lukowie
21-400 Lukow, ul. Spétdzielcza 4
tel. (25)798-21-96, 798-21-97, fax. (25)798-71-78
www: http.//www.psselukow.pl
email: psse.lukow@pis.gov.pl; psselukow@psselukow.pl
Wszelkie dane osobowe przetwarzane sg przez PSSE w Lukowie zgodnie z obowigzkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana zostala na stronie internetowej PSSE w Lukowie.
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Biezaca ocena jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi w zakresie wymagan dot. sub$§
promieniotwérczych z wodociggu zbisrewego zaopatrzenia w Luk

Dziatajac na podstawie:
e art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspgkcji Sanitarnej (tekst
jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),
e §15.11§ 21 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
e art. 12 ust. 1 1 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
dokonujac oceny jakosci wody w ramach wstepnego monitoringu substancji promieniotwérczych
na podstawie uzyskanych wynikéw badan prébek wody pobranych w zakresie kontroli
wewngtrznej w dniach 06.03.2017 r. 1 22.05.2017 r. z ujecia wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
w Lukowie zgodnie ze sprawozdaniami z badan nr:
—  SB/36280/04/2017 z dnia 28.04.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr A (punkt czerpalny),
— SB/36283/04/2017 z dnia 28.04.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr B (punkt czerpalny),
— SB/36284/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.- punkt pobrania, Studnia nr C (punkt czerpalny),
— SB/36285/04/2017 z dnia 28.04.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr I (punkt czerpalny),
— SB/36286/04/2017 z dnia 28.04.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr II (punkt czerpalny),
— SB/68276/07/2017 z dnia 25.07.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr III (punkt czerpalny),
— SB/68275/07/2017 z dnia 25.07.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr [V (punkt czerpalny),
— SB/68279/07/2017 z dnia 25.07.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr V (punkt czerpalny),
— SB/68278/07/2017 z dnia 25.07.2017 r. - punkt pobrania, Studnia nr VI (punkt czerpalny)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie
stwierdza

ze w wodzie pochodzacej z ujecia wody wodociagu zbiorowego zaopatrzenia w Lukowie nie
wystepuja substancje promieniotwércze w stezeniach wskazujacych na konieczno$é
zwiekszenia minimalnej czestotliwosei ich kolejnych badan - spelniaja obowiazujace
wymagania radiologiczne. "

UZASADNIENIE

Jako§¢ wody pochodzacej z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Lukowie oceniono
zgodnie z uzyskanymi wynikami badan prébek wody surowej pobranych w dniach 06.03.2017 r.
i 22.05.2017 r. w ramach kontroli wewnetrznej, w zakresie substancji promieniotworczych objetych
wstepnym monitoringiem, przeprowadzonych przez Glowny Instytut Gornictwa, Slaskie Centrum
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Radiometrii Srodowiskowej im. Marii Goeppert Mayer Plac Gwarkow 1. 40-166 Katowice
(Numer akredytacji AB 005)

Wykazano, ze oznaczenie stezenia aktywnosci frytu H-3 i radonu Rn-222 oraz izotopow
promieniotworczych radu: Ra-226 i Ra-228 nie przekraczaja granic wykrywalnos$ci okreslonych
w czesei C zalgeznika nr 6 do w/w rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. —
spelniaja obowiazujace wymagania radiologiczne okreslone w czgsci A1 B zatgcznika nr 4.
Uzyskane wyniki stezenia aktywnosci radonu nie wskazujg na koniecznosci podjecia specjalnych
dziatan — brak narazenia lub znikome.

Zgodnie z § 15 ust. 2 w/w rozporzgdzenia nastepny pomiar stezenia izotopdw radu Ra-226 i Ra-
228 oraz trytu powinien byé wykonany za 5 lat liczac od dnia poboru czyli do maja 2022r,
awmyél § 15 ust. 9 zgodnie z wymaganiami czesci D zalgeznika nr 4, kolejny pomiar st¢Zenia
aktywnosci radonu nalezy wykonaé za 10 lat liczac od dnia poboru czyli do maja 2027r.

Ocene o jakosci wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia w Lukowie Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lukowie wydat celem poinformowania o tym konsumentow,
o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity w Dz. U. 22018 ., poz. 1152).

Otrzymuja;

1. Przedsiebiorstwo Ushug i Inzynierii Komunalnej Sp. z 0.0. w Lukowie, ul. Partyzantéw 6b. 21-400 Lukdw,
2. Burmistrz Miasta Lukéw,
3. Ala
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