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Przedsiebiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z o.0.

ul. Partyzantéw 6b
21-400 Lukow

Podstawa realizaciji

Zlecenie z dnia: 2019-02-04 nr TW/15/372/2019, numer systemowy: 19004898

Obszar badaii: obszar regulowany prawnie
Cel badarn:. dla potrzeb potwierdzenia zgodnoéci z wymaganiami
: Opis probek g
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Probka:
probki - zleceniodawcy )
077694/03/2019 Stacja Uzdatniania Wody w tukowie, ul. Partyzantéw 6b Woda uzdatniona
Kran wody podawanej do sieci
Nr laboratoryjry Dane zwigzane z poblerame‘m probek ; i
probki. Data pobierania " Probkobiorca Metoda pobierania
077694/03/2019 2019-03-11, godz.10:18 Pawet Glodek - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN 1SO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak

Plan pobiefania.ﬁ

zgodnie z harmonogramem

Data rejéstracji w laboratorium

Data rozpoczecia badan

Data zakonczenia badan: -

2019-03-11, godz.18:20 2019-03-11 2019-03-18
e Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit.

01-248 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
éab\ormcr?am Srodowiskowe
nvironment, Health & Safe
43-200 f’s:zcz‘;na, ul, Cieszyhsk;ysza
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
i

] Lokalizacie:

mgr Karina Iskierka

S

Specjalista ds. obstugi klienta

Oryginal potwierdzony wlasnorecznym podpisem:

aborstorie:

vy LB GS COTT

Member of the SGS Group {SGS SA}
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Wyniki badan 3 Dopuszczaln
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja m.e tody _mmy o 5 Niepewnos¢ gg § :vartoéci (:DS)
badawcze] 0776840312019 | TOFSEErIONA §-§ g wskaznikow
Stgzenie chioraminy mg/l KJ-1-5.7-51 (A),(ZPS) 0,20 +0,06 TE | BS 50,52 %iC
Chrom (Cr) ugh PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <40 - PS | BS <50
(A),(ZPS)
Otéw (Pb) ngfl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | BS <104 =18
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) pgfl PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 0,30 - PS| BS <5
(A),(ZPS)
Miedz (Cu) mgft PN-EN {SO 17294-2:2016-11 < 0,0020 - PS| BS €208 218
(A),(ZPS)
Rtgc (Hg) pgfl PN-EN SO 12846:2012; < 0,050 - PS | BS <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
Sad (Na) mg/l PN-EN 18O 17294-2:2016-11 5,39 40,54 PS | BS <200
(A),(ZPS)
Magnez (Mg) mgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 5,20 11,04 PS | BS 7-1259 =10
(A)(ZPS)
Glin {(Aluminium) ng/ PN-EN SO 17294-2:2016-11 <10,0 - PS | BS <200
(A),ZPS) '
Nikiel (Ni) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 - PS| BS 204218
(A),(ZPS)
Arsen (As) ngll PN-EN SO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS8 | BS <10
(A).(ZPS)
Selen (Se) ngfl PN-EN 18O 17294-2:2016-11 <20 - PS | BS <10
(A),(ZPS)
Antymon (Sb) ugh PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <10 - PS | BS 55
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/i PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 - PS| BS £1,0
(A).(ZPS)
Siarczany (80,) mg/ ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 2,00 - PS | BS < 250 9 21¢
Fluorki (F7) mg/t 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,23 +0,06 P§| BS <15
Utlenialno$¢ z KMnQ, (Indeks mgi PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 246 +0,50 PS | BS <g 11 z1C
nadmanganianowy)
Bromiany nghl PN-EN 1SO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 - PS ! BS <103 218
Cyjanki gl PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 - PS | BS <50
(A),(ZPS)
Benzo(a)piren uaht KJ-I-5.4-13C (A),(ZPS) < 0,006 - PS | BS £0,010
Suma wielopierscieniowych ngll KJ-1-5.4-13C ™ (A),ZPS) < 0,024 - Ps | BS <0109 218
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid pofl KJ-1-5.4-14C (A),(ZPS) < 0,075 . PS | BS <0,10 V=18
Epichlorohydryna gl PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,080 - PS | BS <010 128
Benzen ugh PN-ISC 11423-1:2002 (A),(ZPS) < 0,30 - PS | BS <1,0
Chiorek winylu ught PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,15 - PS | BS <050 V=8
Suma trichloroetenu i ngll PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 - PS | BS <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan pgil PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <08 - PS| BS <30
Trichlorometan (Chloroform) ma/i PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) 0,017 +0,006 PS | BS £0,0302%
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 - PS | BS <0,0152 210
Trihalometany - ogdtem (suma THM) g/l PN-EN SO 10301:2002 &V 17,0 +5.1 PS| BS | =100 10)ziB
(A),(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| =010 Nz8
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o . g
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja m.e tody b Niepewnosé gé g Dofviitz:;:im(:gs)
badawezel 0776941032019 | TOTororzona §§ g wskaznikow
4,4'-DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps | BS £0,10 817218
4,4-DDT (Pestycyd) ugh PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =<0,10917N21B
2,4.-DDD (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | BS -
2,4-DDE (Pestycyd) g/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | BS -
2,4.DDT (Pestycyd) noll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | BS -
alfa-HCH (Pestycyd) ug/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =<0,1091 7218
beta-HCH (Pestycyd) ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS | <o0,1091702
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) nal PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS ! =<010917218
delta-HCH (Pestycyd) ug/t PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS ! sg10®i7ziB
Aldryna (Pestycyd) ngft PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS | =0030%17218
Dieldryna (Pestycyd) ng/l PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PsiBS | =0030% "2
Endryna (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| =<o0,10®17218
Aldehyd endryny (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| =o010®77218
lzodryna (Pestycyd) ugh PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS{BS| =<0,109' 7218
Heptachlor (Pestycyd) ngfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS | <0,030®1N28
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS | BS <0,030% 170218
Metoksychlor (Pestycyd) gl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =<0,1091Nn28
cis-Chlordan (Pestycyd) ugl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | BS -
trans-Chiordan (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS | BS .
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ugh PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0110%17218
Heksachiorobenzen (Pestycyd) ug/ PN-EN I1SO 8468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS| BS <0,40® 17 218
Suma pestycydow ugll PN-EN 1SO 6468:2002 © < 0,44 - PS|BS| <050%18218
(A),(ZPS)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 - LE | KM g3 z21C
tgcznie ze sporami (A)(ZLE)
jtk/100mi - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
SGE Pols {& Sp, Z G, 0.
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418) 218 Wartos¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen;

Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

& z1D Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartoéci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupemiania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zalgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

1 =10 Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

3 =18 W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiggnigcia nizszej wartosci

9 218 Wartoé¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

&7 218 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy. fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy. rodentycydy.
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczad jedynie te pestycydy, ktbrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegoinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

©)18) 218 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy.
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) eraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczaé¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wodg.

Suma pestycydéw oznacza sume poszczegoinych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilodciowo w ramach monitoringu.

3)itm 218 W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci. Trihalometany - ogotem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

1218 Warto$é adnosi sie do stezenia pozostatoéci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

221D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

5 216 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

4218 Warto$¢ stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposdb, by byta reprezentatywna dla éredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

RE W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

8) 210 Nalezy badaé w wodzie pochodzgcej z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z
obecnoéci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium,

B z1C W punkcie czerpalnym u konsumenta jezeli woda jest dezynfekowana chlorem Iub jego zwigzkami

Normalprocedura badawcza : : Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
KJ-1-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018
KJ--5.4-13C ¥ Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018 (Suma wielopierscieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA) jako suma stezer zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ--5.4-14C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018

PN-EN SO 10301:2002 * Suma trihalometandw (THM) jako suma stezen zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan,

dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN iSO 6468:2002 ® Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 4,4-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT, 2,4-DDD; 2,4'-DDE;

2,4-DDT; aifa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachiorobenzen, heksachiorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordam, trans-chlordan)

KJ-I-5.7-51 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 26.03.2018
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