4. GBAPOLSKA

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

PCA

Peusiie CenThy
AXRESYTACH

v

Zlecenie Ny:

1./0/02/2022/384

GBA POLSKA Sp.zo.o
(dawniej: JARS $.A.)
Member of GBA GROUP AB 1085
Lajski, ul. Koscielna 2a, 05-119 1
Sprawozdanie z badan Nr: L/0/02/2022/384/FM/1
Zieceniodawea: Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp.z 0.0.; 21-400 Lukéw, ul. Partyzantéw 6b

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgod
MON - metodyka akredytowana w zakresic OiB

w obszarze regulowanym prawnie).

GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Zatwierdzenie do wykonywania badan:

Adres pobrania:
Miejsce pobrania:

Godzina pobrania:
Temp. probki pobranej [C]:

z dn. 24.09.2021

21-400 Lukow, ul. Cieszkowizna 13
Szkota Podstawowa nr 2 w Lukowie
08:05:00
10.0

do refe yinej (wynik moina wykfg'?stﬁ: F\o (}S’e?y 150%0591

Sci w obszarze regul

ym prawnie).

WPEYNELD
841

Decyzje: PPIS Legionowo nr HKN 2401 z dn. 04.11.2021, PPIS i(atownce nr NS/HKiS/4560/Z1./W/48-9/2021

w b ukowle

Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07

Transport probek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2152
Numer probki: 17526/03/22 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  21-03-2022 Data zakonczenia badan: 30-03-2022
Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** I N
Aldryna pgh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Dieldryna ngh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Endryna ug/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ <0,010
M {Dz.U.2017.2294)
Izodryna g/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
o,p'-dichlorodifenylodichloroetan (o,p' pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)
o,p'~dichlorodifenylodichloroetylen ugh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (o,p-DDE) (Dz.U.2017.2294)
o,p’~dichlorodifenylotrichloroetan (o,p' ug/t AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M -DDT) 2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** | N

p.p*-dichlorodifenylodichloroetan (p,p'|  pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)

p.p'-dichlorodifenylodichloroetylen ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M | (®p-DDE) (D2.U.2017.2294)

p.p-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p'}  ug/ AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l: Rozp MZ <0,010
M |-DDT) (Dz.U.2017.2294)

alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- ugl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M HCH) (Dz.U.2017.2294)

beta-heksachlorocykloheksan (beta- ug/ AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/i; RozpMZ <0,010
M |HCH (Dz.U.2017.2294)

delta-heksachlorocykloheksan (delta- ugh AE { PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/t; Rozp MZ <0,010
M |HCH (Dz.U.2017.2294)

8 heksachlorocyklohek pg AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/t; Rozp MZ <0,010
M (gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)

Suma HCH (z obliczen) pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

alfa-chlordan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l: Rozp. MZ (D2.U. <0,010
M 2017.2294)

gamma-chlordan ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Endosulfan I ugfl AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l: Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Endosulfan II ngll AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (D2.U.2017.2294)

Epoksyd heptachloru A ug/ AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l: Rozp.MZ <9,010
M (D2.U.2017.2294)

Epoksyd heptachloru B ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp. MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** | N
Heptachlor ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Aldehyd endryny ug/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Metoksychlor (DMDT) pefl AE | PN-EN ISO 6468:2002 £0,10; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Alachlor ug/ AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2254)
Trifluralina ngh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010
M 2017.2294)
Siarczan endosulfanu pet AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Heksachlorobenzen (HCB) ug/t A | PN-EN ISO 6468:2002 <0,010
M
Liczba Clostridium perfringens lacznie] jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 14189:2016-10 0; jtk/100m); Rozp MZ 0
L ze sporami (Dz.U.2017.2294)
Akryloamid ng/t A | PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,040
M 2017.2294)
Antymon ug/ AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5; ug/l; Rozp MZ (D2.U.2017.2294) <1,0
M
Arsen ngfl AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; ug/l; Rozp.MZ <10
M (D2.U.2017.2294)
Benzen ug/l A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0; pg/l; Rozp.MZ <0,25
M (Dz.U.2017.2294)
Benzo(a)piren pg/ A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,010; pg/l; Rozp.MZ <0,0020
M (Dz.U.2017.2294)
Bor mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0; mg/l; Rozp.MZ 0,014 +/-0,003
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np** N
Bromiany pg/l A | PN-EN ISO 11206:2013-07 <10; pg/l; Rozp. MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorek winylu pgh AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp MZ <0,10
M (Dz.U.2017.2294)
Chrom ng AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50; ug/t; Rozp MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogélne ng/ A | PN-EN ISO 14403-2:2012 < 50; pug/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
1,2-dichloroetan (EDC) ugh AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0; ug/l; Rozp MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Epichlorohydryna ng/t A | PB-190/LF wyd. 3 z dnia 25.03.2019 | <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,025
M (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN <1,5; mg/l; Rozp. MZ 0,20 +/-0,02
M 1SO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U0.2017.2294)
Kadm pght AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5; ug/l; Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) <0,50
M
Miedz mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <2,0; mg/l; Rozp.MZ 0,00099 +/-0,00020
M {Dz.U.2017.2294)
Nikiel ugf AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20; pg/l; RozpMZ <0,50
M {Dz.U.2017.2294)
Oloéw pg/t AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp. MZ 0,76 +/-0,11
M (D2z.U.2017.2294)
Suma pestycydow (z obliczen) pgh AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50; pg/l; Rozp MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Rigé pgh AE [ PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1; ug/l; Rozp MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Selen ug/t AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; ug/l: Rozp. MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jm. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** I N
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pg/t AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 10; pg/l; Rozp. MZ <L0
M (D2.U.2017.2294)
Suma WWA (z obliczen dla § pg/ A | PB-160/LF wyd. 6 z dnia 15.03.2016 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ. <0,0050
M zwigzkéw wg rozp.) (Dz.U.2017.2294)
Suma trihalogenometanéw (THM) pgh AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 100; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. 2,7 +-0,7
M 2017.2294)
Glin ught AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <200; pg/l; Rozp MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Siarczany mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN <250, mg/l; Rozgp MZ <2,0
M 1SO 10304-1:2009/AC:2012 {Dz.U.2017.2294)
Séd mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <200; mg/l; Rozp MZ 36 +/-0,5
M (D2.U.2017.2294)
Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 <5,0; mg/1 02; Rozp.MZ 2,0 +-0,3
M zapotrzebowanie tlenu « ChZT-Mn) / (Dz.U.2017.2294)
utlenialnosé
Bromodichlorometan ug/l AE | PN-EN I1SO 10301:2002 < 15; pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Chlor zwigzany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 6 z dnia 13.06.2019 od 0,00 do 0,50; mg/l; Rozp.MZ <0,05
PS (Dz.U.2017.2254)
Chloroform (trichlorometan) mg/1 AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,030; mg/i; Rozp.MZ 0,0027 +/-0,0004
M (Dz.U.2017.2294)
Magnez mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 od 7 do 125; mg/l; Rozp.MZ 44 +-0,7 N
M (Dz.U.2017.2294)
Np.** - niepewno$¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspblczynniku rozszerzenia k=2, nie gdnia niep $ci pobi ia prébek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostalo to

zaznaczone w uwagach.

i / specyfikac

Niepewnos¢ podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnoéci wynikéw badan lub zgodnosci z wymag

Rezuttaty badan nizsze lub wyzsze niz

pomiarowego®. Warto$ci te stanowia infon'nacjero rezultatach badan, JQSH wraz z tak prze:

metod sa pr

18 jako odp

i oraz na zyczenie Klienta.
iednio < warto$¢ doinej granicy zakresu pomiarowego” iub ,> wartoéé gémej granicy zakresu
dstawionymi rezultatami badan podane s3 niepewnoéci rozszerzone, dotyczg one wartosci doinej lub gémej

granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badari stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowaé jako opinig i interpretacie. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badan

biologicznych.

ig),

Wyniki odnosza si¢ wylgcznie do badanych prébek (pobranth lub odebranych ~ zgodnie z ir jami pr

W przypadku prébek di

weh przez Klienta, p

18w spr

ionymi w sp
iu informacje dotyczace tychze prébek sg informacjami pi

odpowiedzialno$ci za te informacje ani 2a sposéb pobrania i reprezentatywnosé prébek przekazanych przez Kiienta do badan.
Sprawozdanie dotyczy prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inacze), jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.
Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badar: & - tajski, L - Lublin, M - Mysiowice, PS - Pomiar In-Situ

|z'ékazanymi przez Klienta, Laboratorium nie ponosi

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem slektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie s§ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem, sg koplami.

Uwagi:

“N"- przekroczenie wymagan
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Sprawozdanie sporzqdzono w 1 egz.

Koniec Sprawozdania

Oryginat pdf: Zi jod; , kopia pdf: Archit wim

Sporzgdzono dnia:
30-03-2022

Autoryzowal wynik:

Pracownik GBA POLSKA nr: 2120
Pracownik GBA POLSKA nr; 2226
Pracownik GBA POLSKA nr; 2255
Pracownik GBA POLSKA nr: 2307
Pracownik GBA POLSKA nr: 2311
Pracownik GBA POLSKA nr: 2437
Pracownik GBA POLSKA nr: 2514
Pracownik GBA POLSKA nr: 2580

Zatwierdzil:
Specjalista ds.Srodowiska

Pracownik GBA POLSKA
nr: 2093

Podpisanoc kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
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