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£ GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE N Poyaes ston
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka i
GBAPOLSKA Sp.zoo ‘,‘/’,/lﬁ\\\}‘\
Member of GBA GROUP un
ul Mochryiska 65, 03+289 Warszawa AB 1085
Sprawozdanie z badan Nr: L/0/03/2023/371/FM/C/1
Zleceniodawea: Przedstebiorstwo Ustag 1 Inzyniersi Komunalnej 8p.z 0.0.; 21-400 Lukdw, ul. Partyzantow 6b
Zlecenie Nr: 1/0/G3/2023/37]

A - metodyka akredytowana (AB 1095, referencyjna - o ile prawo tak stanowi {wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnodci w obszarze regufowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanow: / rownowaina do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosei
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1093) réwnowaina do referencyjnei (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanyn: prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie QiB
GMP+ - metodyka objeta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz}
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyks nieakredytowana Podwykonawcy

Zatwierdzenie do wykonywania badai: Dccyz}c:r PPIS w Legionowie nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS w Katowicach nr
WyROmyW : NS HKi$.9027.3.58.25.2022 2 dn. 26.09.2022
vodomierzowym .
21-400 Lukow, ul Stasia i Nel 1
Blok migszkalny - kran w weite wodomigrzowym
Godzina pobrania: 07.53:.00
Temp. probki pobranej [«C]: 13.8
Pobrapie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISC 5667-5:2017-10 S . . .
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. 2.0.0, Pobierajacy: Prébkobiorca GBA POLSKA nr: 2152
Numer probki: 6238/08/23 Qcena probki:  bez zastrzezes Data rozpoczecia badan:  07-08-2023 Prate zakonczenia badan: 11-08-2023
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np** | N
Liczba Clostridium perfringens lacznie] jt/100ml | AE | PN-EN IS0 1418%:2016-10 0; j&/100mi; Rozp MZ 4
I #& sporami {Dz1].2017.2294)
Antyman ug/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < §: up/l; Rozp MZ (D2 1.2017.2294) <10
M
Azsen el AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 19; pg/l; Rozp MZ <i0
M Dz U.2017.2294)
Benzen g A | PN.ISO 11423-1:2002 < 1,0; pg/l: Rozp MZ < 0,25
M (Dz.U.2017.2294)
Bar mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 1,0; mg/l; Rozp. MZ 0,022 +/-0,004
M (Dz.U.2017.2294)
Bromiany ugll A PN-EN ISQ 11206:2013-07 < 10; ug/l; Rozp.MZ < L0
M (D2 U 2017.2294)
Chlorek winylu g AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 6,50, pg/l; Rozp MZ <0,10
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab, Badany parametr jom. | Akr, Metodyka badania w Wymagania Wynik Np,** N
p Y (4 Yyimag; B
Chrom pgi AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 = 30; ug); Rozp MZ 0,74 w315
M (Dz1.2017.2294)
Cyjanki ogdlne upf’ A | PN-EN ISO 14403-2:20]2 < 50; pg; Rozp MZ <
£ 2P,
" (D2 U.2017.2294)
L.2-dichlorcetan (EDC) pgil AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0; pg/t: Rozp.MZ <050
M (DzU.2017 22943
Epichiorohydryna ug A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20.01.2022 | < 0,10; xg/1; Rozp MZ < 0,025
M (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mg/l A | PN-EN IS0 10304-1:2009, PN-EN < 1,5, my/T; Rozp MZ 30,22 +/a0,02
M 80 10304-1:2009/AC:2012 (D21 2017 .2294)
Kadm ngh AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 5; up/l; Rozp MZ {Dz.15.2017.2294) < 0,50
M
Miedz mp/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 =2,0; mg/l; Rozp.MZ 0,016 +-0,003
M {DzU.2017 2294
Nikiel ped AE | PN-EN ISO 17294:2:2016-11 =20; ug; Rozp. M7, 1.2 +/n0),2
M (Dz.1).2017.2294}
Otow ugh AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 = 10; g/l Rozp M7 1,2 +/=0,2
M (Dz.1.2617.2294)
Ritgé g AE | PN-EN 180 17294-2:2016-11 < 1; ppA. Rozp MZ (DzU.2017.2294) <{,10
M
Selen pgt AE | PN-EN 1SO 17254.2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp.MZ <10
M (DzU.20172284)
Surma trichloroetenu i tetrachloroetena ug AE | PN-EN IS0 10301:2002 =10; ug/t: Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trihalogenometandw (THM) pel AE | PN-EN 180 10301:2002 < 100, pg/l. Rozp. MZ (Dz.U, 86 +-24
M 2017.2284)
Glin ug!? AE | PN-EN ISC 17254-2:2016-11 < 200; pg/t: Rozp. MZ <10
M (D2.1).2017.2294)
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Lab. Badany parametr im. | Akr Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Siarczany mg/l A | PN-EN 18O 10304-1:2009, PN-EN <250; mg/t; Rozp.MZ <20
M 180 10304-1:2009/AC:2012 (Dz. 1 2017.2294)

Sod my/t AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 = 200; mp/l; Rozp MZ, 5.9 +-0,9
M (B2 11.2017.2294)

Indeks nadmanganianowy (chemicme mg/ 02 A [ PN-EN 150 8467:2001 =50, mpA 02, Rozp MZ 30 +/-0.3
M zapotrzebowanie tlewu - ChZT-Mn) / {Dz.1].20172294)

utlenialnosé

Bromodichlorometan ugl AE [ PN-EN 180 1030]1:2002 215, ug/l; Roup MZ <10
M DU 2017.2294)
Chlar zmwigzany (stgzenie chioramin) mg/1 A [ PB-25/P wyd. 7z dnia 10.01.2022 od 0,00 do 0,50; mg/]; Rezp MZ < 0,08
Ps (Dz.U.2017.2294)
Chlaroform (trichlorometan) mg/l AE | PN-EN 150 106301:2002 =40,030; mg/; Rozp MZ, 0,0095 40 0012
M (D2.11.2017.2294)
Magricz mg/] AE | PN-EN IS0 17264-2:2016-11 od 7 do 125; mg/l; Rozp MZ 6,2 +-0,9 N
M (De.12.2017 2294)

Data* - w zaleznodci od sposobu pazyskania przez GHA Polska prébki jest dala: pobony {gay prébka pebierana jest wyltacznie przez pracowniks GBA Pelska) fub adbioru (gdy prébka odbierana jest od
kkenta przez pracownika GBA Polska, dostarczana Jest przez firme kurierska bad# dostarczana osobiscie przez kiienta).

Np.** - niepewnosé rozszerzona pomiary przy poziomie ufnescl ok. 85% | wspdiczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia nispewnodci poblerania probek, za wyjatkiem przypadkdw gdy zostalo to
ZaZNALZONE W Liwagach.

Niepewno$¢ podaje sie w sytuac, gdy ma te znaczenie cla miarodajnasci wynikéw badan iub zodroscl 2 wymaganiami / specyfikaciami oraz na 2yczenie Klienta.

biologicznych,

Wyniki odnoszg sig wylacznie do badarych probek {pokranysh lup odebranych —~ zgodnie z informacjami przadstawionymi w sprawozdaniv).

Zamieszozone w sprawozdaniu infermacje wyréinions pogkreslenierm zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi cdpowiedzialno$cl za te informacie ani za sposab pobrania i
reprezentatywnosé prdbek przekazanych przez Kisnta do badan.

Sprawozdanie dotyczy probek w todoi; 1 s21 | bez pisemne] 2gady Laboratorium nie moze by powielane inaczaj, jak tylke w calodci.

W ciggu 14 dni od oirzymania sprawozdania z bacar Kiient ma prawo do reklamach.

Laboraterium nie przechowuje probek pa badaniach, chyba ze z Klientem ustalonc inaczej

Migjsce wykonywania badad; £ - Lajsii, L - Lublin, M - Mysiawice, PS « Pomiar In-Sity

UWAGA: Oryginalne sprawozdania 2 badar 53 wydawane w formia elekironicanej z rozszerzeniem *.pdt, podpisane kwalifikowanym podpisern elektronicznym. W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie 83 potwierdzone za zgodnosé z oryginalem, 59 kepiami.

Uwagi:
"N- przekroczenie wymagar
Suma trikalogenometanow (THM) oznacza sumig stezen zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bremodichloremetar, dibromochlorometan,
tribromometan,
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Cvyginal pdf: Ziecenlodawea, kopla pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnis: Autoryzewal wynik: Zatwierduil:
22-08-2023 Pracownik GBA POLSKA nr: 2202 Specjalista ds.Srodowiska Podpisano kwalifikowanym podpisem

Pracownik GBA POLSKA nr; 2205 elektronicznym

raconi OB POLSro - 2261 A

Pracownik GBA POLSKA nr: 2311 Pfac""‘”‘“‘_‘z%g;owm
Pracownik GBA POLSKA nr: 2518 nr.
Pracownik GBA POLSKA nr: 2558
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