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PEA Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunainej Sp. z o.0.
PoLskie EENTRUM ul. Partyzantow 6b, 21-400 Lukow

g Laboratorium

ul. B. Prusa 14, 21-400 Lukéw

tel. 25-798-23-71 w. 25

AB 1067 Data sporzadzenia: 14.12.2023 .

Sprawozdanie z badan nr 605/2023

Nazwa i adres Klienta: Przedsigbiorstwo Ustug i Inzynierii Komunalnej Sp. z ¢.0.
Zaktad Wodociggéw
21-400 Lukéw, ul. Partyzantéw 6b

Rodzaj probki: Data, godzina pobierania probki: Nr probki: Miejsce pobierania probki:
-Woda do spozycia - 11.12.2023 1, godz, 8%° - 82/12/2023/FCH;M;S - Sie¢ wodociagowa, Szkola Podstawowa
przez ludzi nr I, kran wezel wodomierzowy,

ul. Partyzantéw 15, 21-400 Lukéw P

Stan probki/prébek w czasie przyjecia do badan: prawidlowy '
Podstawa realizacji: Umowa wewngtrzna 2/2023 z dn. 02.01.2023r,
Cel badania: Przedlozenie jednostkom nadzorujacym P
Stwierdzenie zgodnodci ze specyfikacja/wymaganiem: nie
Metodyka pobierania: PN-ISO 5667-5:2017-10 #; PN-EN ISO 19458:2007 4
Probkebiorca / Nr profokohu pobierania: A. Ozygala / 580/2023
Data, godzina przyiecia do badan: 11.12.2023, godz. 9%
Data wykonania badan: 11.12.2023 + 14,12.2023
Uzupetnienia, odstepstwa fub ograniczenia: -

Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne

Wynik badania/ g
Metoda badawcza Rezultat badania » Q2 g
Lp. Nazwa parametru Jim § Bt
Nr = B
Norma 82/12/2023/FCH;M;S g
PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l . 5
1. | Barwa +Ap12015-06 A %2 Pt 103
. . Zatecany zakres
2. | Mgtnodc PN-EN IS0 7027-1:2016-09 422 NTU 0,170,053 wartodei do 1,0
7,3 +0,2*
. . AZD ; 3 2, y
3. i pH PN-EN IS0 10523:2012 (1220,0°C) 6,5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna . AL 337,8423,6"
4, wiagciwa w temp. 25,0°C PN-EN 27888:199% uS/cm (=20,5°C) 9 2500
5. | Sigzenie jonu amonowego | PN-ISO 7150-1:2002 A %3 mg/l 0,13 £0,02° 0,50
. PB-11 wyd.04/02.01.2020 nz podstawie testu N
6. | Stezenie zelaza Merck 14761 A 2.2 pg/l 48+7 200
. PB-18 wyd. 04/02.01.2020 na podstawie testu .
7. Stezenie manganu HACH LANGE LCW 532 AZ 2 pg/t 2645 50
PB-16 wyd. 04/02.01.2020 na podstawie testu <0.02
8. | Stgzenie chioru wolnege | MACHREY-NAGEL visocolor HE Chlor 920015 | mg/l y 7 0.3
NA, Z, ) (0,020,081
Najbardziej NPL/
9. | prawdopodobna liczba PN-EN ISO 9308-2:2014-06 4% % 0 (0=4)"" 0
o . 100 ml
Escherichia coli
Najbardziej NPL/
10. | prawdopodobna liczba PN-EN IS0 9308-2:2014-06 2% : 0 (0=4y" 0
" A 00 ml
bakterii grupy coli
Liczba enterokokdw jtie/ o
- - A2 ] -
1L katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 100 ml 0(0+8) 0
Ogblna liczba bez
12, | mikroorganizméw w PN-ENISO 6222:2004 A 2.9 jtk/t ml nie wykryto nieprawidfowych
2242°C po 72h zmian %
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Wynik badania :g
N Data i godzina . 28
L azwa parametiu Temperatura pobrania/ Liczba g &
p- Metoda badawcza /Norma badania °C badania oceniajgcych S G
82/12/2023/FCH;M;S g
a,
Liczba progowa zapachu {TON) 11.12.2023
Metoda uproszczona, parzysta, wybdr . g 8:50/ Q
I niewymuszony / ponizej 1 22,7 11.12.2023 3
PN-EN 1622:2006 ~%2 g 12:40
Liczba progowa smaku {TFN) 11.12.2023
Metoda uproszczona, parzysta, wybér . g 8:30/ %
2 niewymuszony / ponizej | 22.8 11.12.2023 3
PN-EN 1622:2006 %2 g 14:25

Informacja e wodzie odniesienia: woda wodociggowa po filtrze z wegla aktywnego

* Wszystkic wartodci poprzedzone znakiem ,,<”, ,>" sa rezultatami badania

Status metody; * metoda akredytowana (certyfikat akredytacji AB 1067), ¥ metoda nieakredytowana

* Niepewnoéé rozszerzona wyniky badania uwzgledniajaca niepewnosé zwigzang z pobieraniem probek oblczona dla wspélezynnika rozszerzenia k=2
i poziomu ufnodces 0,95

" Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez Tndzi

(Dz. U. 22017, poz. 2294)

"™ Przedstawiona niepewnod¢ rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04, obejmuje niepewnosé zwiszang z

pobieraniem probki i opiera sig na niepewnodci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziem ufiosci okolo 95%.

" Niepewno$t wyniku nieuwzgigdniajaca etapu pobierania probki odezytana z tahlic prawdopodobienistwa (granice 95% przedziatu ufmogei)

Z parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS w Lukowie - decyzja znak: ONS.HK 903.8.45.2022. MB z 28.12.2022r. obowiazujaca do
31.12.2023r,

UInformacje dostarezone przez Klienta

» Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalaja okre$lone wymagania warunkujgce mozliwosé wykorzystania wynikéw badan do oceny zgodnosci w
odniesieniu do obowiazujgeych przepisow prawa

¥ Oznaczenie, dia ktorego metoda badaweza zostata wskazana przez obowigeujgcy akt prawny

4 Akceptowalna/akceptowainy przez konsumentédw i bez nieprawidlowych zmian

% Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie preekraczala:

- 160 jtik/i ml w wodzie wprowadzane; do sieci wodociagowej

- 200 jik/t ml w kranie konsumenta

© Korekta do temperatury 25,0°C za pomocs urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

 Dolna warto$¢ zakresu pomiarowege metody akredytowanej wraz z niepewnoscia rozszerzona dla tej wartogei.

Otwiadczenie;

Wyniki badania/rezultaty badania odnoszg si¢ wylacznie do badane; prébii.

Bez pisemne} zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tytko w catodci.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za pobranie, transport, metods pobrania i czystodé pojemnikéw w przypadku probki pobieranej przez Klienta,
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